
5.0 SAV in SAK geändert, EMSR angepasst (2v3 Messungen) 10.08.2026 Haddad Bung Körner

6.0 DN-Regelventil sowie EMSR angepasst, WMZ-MHKW-Netz eingefügt 18.09.2026 Haddad Bung Körner

- - - - - -

2.0 WP-Pumpenkonfiguration angepasst, Probenahmekühler eingefügt 01.07.2026 Haddad Bung Körner

3.0 Absperrklappen statt KH vorgesehen, Antriebe sowie EMSR angepasst 14.07.2026 Haddad Bung Körner

4.0 Wechsel in AP. EMSR angepasst, ELÜ und ELE ergänzt 03.08.2026 Haddad Bung Körner
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Pumpenübersicht

EP1-WÜ1 / EP2-WÜ1 80 5 1,0 1,1 3,0 80/65 - 16 KSB Etabloc 080-065-125 GG

Absperrventil

Regelventil

Absperrklappe

Rückschlagventil

Sicherheitsventil

Schmutzfänger

Kompensator

Zähler

Trichter

Reduzierung, konzentrisch

Flanschverbindung

Handantrieb

Motorantrieb

Pumpe allgemein

Wärmetauscher, Rohrbündel (U-Rohr)

Heizwasser VL - Transportnetze

Heizwasser RL - Transportnetze

Heizwasser VL - MHKW-Netz

Heizwasser RL - MHKW-Netz

Bestand

Wirklinie-Wasser

EMSR-Wirklinie

Wanddurchbruch

Reduzierung, exzentrisch

Instrument, Prozessleitwarte

Instrument, örtliche Anzeige

EMSR

EMSR

Planungsgrenze

Kugelhahn

Federantrieb
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WÜ-Station MHKW Göppingen

RI-Schema
Wärmeübergabestation - Wärmeerzeugung18.09.2026

6.0%

21.05.2026 Haddad

21.05.2026 Körner

18.09.2026 Körner

P:\E-EVF-002 Lph 5 und 6\08
Zeich\a_Schemata\d_AP\260918_E-EVF-002_16962_AP_RI-Schema-Wärmeerzeugung_g-6.0.dwg

Ausführungsplanung

Stadtwerke Göppingen
Großeislinger Str. 30
73033 Göppingen
Deutschland

E-EVF-002-16962-AP

Anlagenteil

Auslegung Betrieb

Temperatur Druck Druckstufe

PNmin. max.

Systemdaten der Anlage

Temperatur Druck

[°C] [barü] [1] [barü][°C]

min. max. min. max. min. max.

MHKW-Netz VL 10 165 -0,9 20,3 25 120 140 4,5 13,0

MHKW-Netz RL 10 165 -0,9 20,3 25 60 75 4,5 13,0

Transportnetz Nord - VL 10 130 -0,9 13,4 16 80 120 5,5 12,5

Transportnetz Nord - RL 10 130 -0,9 13,4 16 50 70 5,5 12,5

MHKW-Netz - WÜ-Station VL 10 165 -0,9 20,3 25 120 140 4,5 13,0

MHKW-Netz - WÜ-Station RL 10 165 -0,9 20,3 25 60 75 4,5 13,0

Transportnetz Süd - VL 10 130 -0,9 13,4 16 80 120 5,5 12,5

Transportnetz Süd - RL 10 130 -0,9 13,4 16 50 70 5,5 12,5

Transportnetz N - WÜ-St. VL 10 135 -0,9 13,4 16 80 120 5,5 12,5

Transportnetz N - WÜ-St. RL 10 135 -0,9 13,4 16 50 70 5,5 12,5

Transportnetz S - WÜ-St. VL 10 135 -0,9 13,4 16 80 120 5,5 12,5

Transportnetz S - WÜ-St. RL 10 135 -0,9 13,4 16 50 70 5,5 12,5

Wärmetauscher, allgemein

Endausbau

Ausbaustufe 1 (AS1) - Wird im Endausbau entfallen

Brillensteckscheibe

Auslass in die Atmosphäre

EP1-WÜ4 / 5 / 6 140 10 1,0 1,3 5,5 100/80 - 16 KSB Etabloc 100-080-160 GG

EP1-WÜ2 / EP2-WÜ2 140 10 1,0 1,3 5,5 100/80 - 16 KSB Etabloc 100-080-160 GG

EP1-WÜ3 / EP2-WÜ3 140 10 1,0 1,3 5,5 100/80 - 16 KSB Etabloc 100-080-160 GG

Offenscheibe

AS1 - Wird im Endausbau getauscht


